
水質検査結果表（給水栓1日1回行う検査）2

項目 評価 回数 項目 評価 回数

色・濁り 異常でないこと 365 色・濁り 異常でないこと 365

最大 0.6㎎/L 最大 0.6㎎/L 

0.1mg/L以上 最小 0.3㎎/L 365 0.1mg/L以上 最小 0.3㎎/L 365

平均 0.5㎎/L 平均 0.6㎎/L 

項目 評価 回数 項目 評価 回数

色・濁り 異常でないこと 365 色・濁り 異常でないこと 365

最大 0.6㎎/L 最大 0.6㎎/L 

0.1mg/L以上 最小 0.3㎎/L 365 0.1mg/L以上 最小 0.4㎎/L 365

平均 0.5㎎/L 平均 0.6㎎/L 

項目 評価 回数 項目 評価 回数

色・濁り 異常でないこと 365 色・濁り 異常でないこと 364（※）

最大 0.6㎎/L 最大 0.8㎎/L 

0.1mg/L以上 最小 0.3㎎/L 365 0.1mg/L以上 最小 0.4㎎/L 364（※）

平均 0.6㎎/L 平均 0.6㎎/L 

項目 評価 回数

色・濁り 異常でないこと 365

最大 0.8㎎/L 

0.1mg/L以上 最小 0.3㎎/L 365

平均 0.6㎎/L 

項目 評価 回数 項目 評価 回数

色・濁り 異常でないこと 365 色・濁り 異常でないこと 365

最大 0.6㎎/L 最大 0.6㎎/L 

0.1mg/L以上 最小 0.3㎎/L 365 0.1mg/L以上 最小 0.3㎎/L 365

平均 0.5㎎/L 平均 0.6㎎/L 
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（※）給水栓凍結により測定できなかった日（1/26）を除いた回数です。検査結果

全て異常なし
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